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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Центральный Офис» 

«Энел ОГК-5»

Исх.№  1640 /ДЗЛ от «16» июля 2010г.
Уведомление о проведении  открытого запроса предложений
Уважаемые господа!

1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес: г. Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр. 2),  являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на  Реконструкцию общестанционного электротехнического оборудования. Огнезащитную обработку кабельных линий для нужд филиала  «Среднеуральская  ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», согласно техническому заданию (Приложение 1).
2. Сроки поддержки :  согласно техническому заданию.
Условия оплаты: оплата производится не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ, надлежащим образом подписанные 2-мя сторонами;

3. Критерии оценки 
3.1. Критерии оценки технических частей предложений: 

- соответствие требованиям технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.2. Критерии оценки коммерческих частей предложений:

- стоимость;

- условия оплаты.
- обеспечение надлежащего исполнения условий договора.

4. Дополнительные требования:
– цены должны быть указаны в рублях;

– не допускается подача предложений на часть объёма работ.
– цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.;

– цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

 –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый запрос предложений должны быть составлены на основании ценообразующих документов.
5. Основные требования к предложению:
– предложение должно быть разделено Участником на две части: коммерческую и техническую. Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; 

- предложение должно быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. Для ускорения процедуры сопоставления/оценки технических частей предложений Участникам разрешается направлять электронные версии технических частей своих предложений по адресу: 
tatiana.bushmeleva@enel.com 
– все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или  уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью.
6. Основные квалификационные требования к Участнику: 

Участник должен:

– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

– обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

7. Детальный порядок проведения запроса предложений, условия оформления участия в нем, формы письма о подаче оферты, коммерческого предложения и т.п., содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению. Документация предоставляется по электронной почте любому за​интересованному лицу по письменному запросу, полученному по факсу или электронной почте  Заказчика  
tatiana.bushmeleva@enel.com (Приложение  2).
8. Победителя определит Конкурсная Комиссия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений,  просим Вас предоставить предложение в срок до «26» июля 2010г., со сроком действия ваших предложений не менее 2 месяцев со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: г. Среднеуральск, ул. Ленина д. 2 (кабинет 204)  (Группа закупок).
Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в запросе предложений. 
	По общим вопросам обращайтесь:
	По техническим вопросам:

	Бушмелева Татьяна 

Телефон 8/34368/2-51-65

E-mail: tatiana.bushmeleva@enel.com
 Факс 8 /343/359-54-45 
	Черноволов Геннадий Георгиевич 
Начальник службы ремонта
Телефон 8/34368/2-53-02 

Богданова Анна Владимировна

Телефон 8/34368/2-50-21


В случае, если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с ОАО «Энел ОГК-5»  на выполнение указанного заказа. 

Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем.

Желаем успеха.

С уважением

Директор по закупкам и логистике 

ОАО «Энел ОГК-5»







К. В. Ненов
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Реконструкция общестанционного электротехнического оборудования. Огнезащитная обработка кабельных линий.»
1.   Предмет
1.1. Организатор конкурса – ОАО «Энел ОГК-5» г. Москва,  4-ый Сетуньский проезд, дом 10А, стр.2

1.2. Место выполнения работ – ОАО «Энел ОГК-5» филиал  Среднеуральская ГРЭС г.Среднеуральск, ул. Ленина, дом 2.

1.3. Время выполнения работ – с 01.10.2010г. до 31.10.2010г. 

Общие сведения о работе: 
Целью проекта «Огнезащитная обработка кабельных линий» является:

- увеличить противопожарную безопасность кабельных полуэтажей;

- выполнить Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях РД 153-34.0-20.262-2002.

2. Краткое описание работ.
Кабельный полуэтаж 3-й очереди находится в КТЦ-2 на 6-ой отметке.   Необходимо для увеличения противопожарной безопасности покрыть огнезащитным составом кабели в помещениях сборок задвижек кабельного полуэтажа (п.3.2.2. РД 153-34.0-20.262-2002).

3. Объём выполнения работ.

В состав работ входит очистка поверхности кабеля от пыли, грязи, подтеков масла пожаробезопасными растворами или моющими препаратами на водной основе. Дальше на ровную, без видимых дефектов поверхность (общая площадь покрываемой поверхности составляет 780м²), наносится огнезащитная  краска. После нанесения напыления необходимо произвести проверку качества огнезащитного слоя покрытия и контроль толщины.

4. Технические характеристики. 
Огнезащитная обработка кабельных линий электростанции должна производится в соответствии с действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией:

- Законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов РФ № 116-ФЗ от 21.07.97;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, издательство 2003;

- Правилами пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-03;

- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД-153.34.0-03.301-00;

- Нормами пожарной безопасности;

- Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34. 03. 201- 97);
- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М- 016- 2001

- Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34. 04. 181- 2003);

- государственными и отраслевыми стандартами, другими руководящими документами;

- требованиями эксплуатационных и противоаварийных циркуляров;

- информационными сообщениями и письмами заводов- изготовителей оборудования;

- техническими условиями;

- ремонтными чертежами;

- правилами внутреннего трудового распорядка.

Огнезащитные составы и покрытия должны соответствовать требованиям НПБ 238 "Огнезащитные кабельные покрытия. Общие технические требования и методы испытаний" и иметь сертификаты соответствия, пожарной безопасности, гигиенический.
Поставщики огнезащитных составов и организации, выполняющие работы по огнезащите кабелей на предприятиях электроэнергетики, должны иметь лицензии, выданные в установленном порядке на данные виды деятельности, и аккредитацию. 

          Подрядная организация, выполняющая работы по огнезащитной обработке кабелей, обязана обеспечить свой персонал специальной защитной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, а также требованиями, изложенными в технической документации на ОЗС. Не допускается выполнение работ без защитных средств.

5.Обязательства по предоставлению работ
    5.1. Обязательные 
5.1.1. Наличие лицензии государственного образца, дающей право проведения данного вида  работ.
        5.1.2. Иметь лицензии на строительно-монтажные работы на основании федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ. С 01 января 2010 года - иметь допуск на выполняемые работы от СРО.

5.1.3. Наличие обученного и аттестованного персонала 
          5.1.4. Наличие сертификатов соответствия огнезащитного состава.
                5.2. Желательные
      5.2.1. Участник конкурса должен обладать опытом работы не менее 3-х      лет, на аналогичных объектах, иметь необходимые ресурсы ( материально-технические, производственные, трудовые).
          5.2.3. Наличие технологических и организационно-технических предложений по выполнению работ.

          5.2.4. Управленческая компетентность, деловая репутация и надежность Участника.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Руководители работ Заказчика и Подрядчика, участвующие в работе, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов (наличие сертификатов по огнезащитному составу с указанием номеров, срока действия и органов, выдавших сертификаты), проводят оперативный контроль качества нанесения покрытия: внешний вид, отсутствие необработанных участков кабельных линий, трещин, отслоений, сколов, посторонних пятен и других внешних повреждений, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента), обеспечивают в сроки, предусмотренные графиком работ. 

6.2. Порядок приемки и требования к оценке качества работ по огнезащите кабелей осуществляется комиссией в соответствии с п. 7 РД 153-34.0-20.262-2002. 
  6.3. Оформление Акта приемки выполненных работ и отчетных документов у Заказчика производится Подрядчиком не позднее 25 числа текущего месяца. 

  6.4. Результаты работы Подрядчика, в которых Представитель Заказчика обнаружил недостатки при ее приемке, подвергаются повторной приемке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний Представителя Заказчика.
7. Сроки выполнения работ.

7.1.  Начало выполнения работ:                01.10.2010г.  
       Окончание выполнения работ:           31.10.2010г.  
7.2. Работы выполняются в строгом соответствии с согласованным с Заказчиком графиком работ, при необходимости Подрядчик организовывает многосменную работу.

7.3. Все корректировки графика выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком.
8. Гарантииные обязательства.

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ требованиям нормативно-технической документации. Предоставляет гарантии, согласно законодательству РФ. На время гарантии (12 месяцев), Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры к устранению выявленных неисправностей, дефектов и замечаний своими силами и за свой счет. Гарантийный срок исчисляется со дня приемки оборудования заказчиком.

        8.2 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся  дефекты, то      гарантийный срок продлевается на период их исполнения. 

9. Дополнительные и специальные требования.

9.1. Качество применяемых материалов, запчастей и оборудования, используемых при выполнении работ, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами качества, свидетельствами об изготовлении, паспортами заводов-изготовителей и т.п.

9.2. При выполнении работ по данному лоту снабжение ТМЦ обеспечивает Подрядчик.

9.3. Необходимые для работы инструменты, приспособления, средства защиты поставляются Подрядчиком.
        9.4. Все работы Подрядчик проводит на территории филиала «Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

        9.5. Затраты Подрядчика на транспортные услуги по перевозке материалов, запасных частей и оборудования включаются в сметы к договорам при наличии обоснованных расчетов. В противном случае эти услуги выполняются за счет Подрядчика.

        9.6. При расчете смет Подрядчик учитывает установку и разборку приспособлений, ежедневную уборку и вывоз мусора.

        9.7. Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению командировочного персонала Подрядчика.

        9.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими. Место их расположения на территории станции согласуется с Заказчиком. В случае необходимости подключения к энергоносителям, Подрядчик должен установить необходимые счетчики за свой счет и заключить договор с Заказчиком на потребление энергоносителей.

        9.9. Соответствие объемов работ в сметном расчете должно соответствовать техническому заданию Заказчика.

        9.10. Соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметные расчеты на ремонт должны быть выполнены по БЦ. В случае отсутствия отдельных видов работ в БЦ, их стоимость определяется на основе калькуляций, по принципу, определенному в основной части БЦ, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат.

        9.11.Заказчик имеет право корректировать в пределах 20% объемы работ по результатам проведенной дефектации, корректировки сроков ремонта и др. условиям.  

            9.12. Участник не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства; должен являться платежеспособным.

10. Соответствующие нормы.

Выполнение   работ  должно вестись в соответствии с требованиями:

· Действующего законодательства РФ;

· Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 9 мая 2005 года) от 21.07.1997,  N 116-ФЗ

· Государственных стандартов (ГОСТ);

· Технических условий (ТУ);

· Строительных норм и правил (СНиП);

· Правил технической эксплуатации (ПТЭ).

Приложение 2

	Реквизиты участника

__________________ № ________________


	Ответственному секретарю 

Конкурсной комиссии

ОАО «Энел ОГК-5»

Гусаровой И.В. 
__________________________________

620075, г. Среденуральск  

Ул. Ленина д. 2.  

факс:  8/34368/2-51-65

e-mail: tatiana.bushmeleva@enel.com


Об участии в открытом запросе предложений

________________________  выражает заинтересованность в своем 

                 Наименование организации
участии в открытом запросе предложений на право заключения договора: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________, и готово принять участие.

             Прошу направить  документацию по запросу предложений на эл. адрес: ___________________

Руководитель                                 ________________ (____________Ф.И.О.)

Контактое лицо:

должность, ФИО, e-mail, тел.

(при возможности раб.сотовый)
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