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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»
Филиал «Центральный Офис» 
«Энел ОГК-5»

Исх.№1602/ДЗЛ от «08» июля 2010г.
Уведомление о проведении  открытого запроса предложений
Уважаемые господа!

1. Заказчик ОАО «Энел ОГК-5», (почтовый адрес: г. Москва, 119136, 4-й Сетуньский проезд, 10-А, стр. 2),  являющийся Организатором закупки настоящим уведомлением приглашает юридических лиц (далее — Подрядчики) к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на поставку товаров по проекту «Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
2. Срок выполнения работ:  согласно техническому заданию.
Условия оплаты: оплата выполненных работ (оказанных услуг, за поставку ТМЦ) производится не позднее 2-го рабочего дня после истечения 3-х календарных месяцев с даты окончания месяца, в котором были предоставлены документы, подтверждающие поставку товара (выполнение работ), надлежащим образом подписанные 2-мя сторонами и оригиналы счетов-фактур.
3. Критерии оценки 
3.1. Критерии оценки технических частей предложений: 

- соответствие требованиям технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ.

3.2. Критерии оценки коммерческих частей предложений:

- стоимость;

- условия оплаты.
- обеспечение надлежащего исполнения условий договора.

4. Дополнительные требования:
– цены должны быть указаны в рублях;

– не допускается подача предложений на часть объёма работ;

– цены должны быть указаны в рублях и включать в себя транспортные расходы, страховку, налоги, командировочные расходы и т.п.;

– цена предложения должна быть подтверждена расчетно-сметной документацией;

 –сметы на предлагаемые объемы, представляемые на открытый запрос предложений должны быть составлены на основании ценообразующих документов.
5. Основные требования к предложению:
– предложение должно быть разделено Участником на две части: коммерческую и техническую. Коммерческая и техническая части предложения Участника должны быть помещены и запечатаны в разные конверты. В конверт с коммерческой частью предложения должны быть помещены все документы предложения, в которых фигурирует стоимость предложения и порядок расчётов; в конверт с технической частью предложения должны быть помещены все остальные документы, входящие в состав предложения Участника; 

- предложение должно быть подготовлено на русском языке и доставлено нарочным. Для ускорения процедуры сопоставления/оценки технических частей предложений Участникам разрешается направлять электронные версии технических частей своих предложений по адресу: ekaterina.moshkova@enel.com 
– все документы, входящие в техническое и коммерческое предложения должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от лица подрядчика без доверенности или  уполномоченным им лицом на основании доверенности (доверенность должна быть приложена) и скреплена печатью.
6. Основные квалификационные требования к Участнику: 

Участник должен:

– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

– обладать финансовыми ресурсами, материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

7. Детальный порядок проведения запроса предложений, условия оформления участия в нем, формы письма о подаче оферты, коммерческого предложения и т.п., содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Уведомлению. Документация предоставляется по электронной почте любому за​интересованному лицу по письменному запросу, полученному по факсу или электронной почте  Заказчика     ekaterina.moshkova@enel.com. (Приложение  2).
8. Победителя определит Конкурсная Комиссия.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений,  просим Вас предоставить предложение в срок до «15» июля 2010г. 16:00, со сроком действия ваших предложений не менее 45 дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: г. Москва, 4-й Сетуньский пр-д, 10-а, стр.2, (дирекция по закупкам и логистики ).
Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в запросе предложений. 
	По общим вопросам обращайтесь:
	По техническим вопросам:

	Екатерина Мошкова
E-mail:  ekaterina.moshkova@enel.com
тел.:(495) 380-02-30  ext. 6533
	Енин Руслан Николаевич

(495) 380 02 30 ext.6503


В случае, если Ваше предложение будет принято, Вы получаете право на заключение договора с ОАО «Энел ОГК-5»  на выполнение указанного заказа. 

Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать победителем.

Желаем успеха.

С уважением

Директор по закупкам и логистике 

ОАО «Энел ОГК-5»




       


                        К. В. Ненов
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ для 

филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»
по проекту «Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС»
1. ПРЕДМЕТ
Оценка воздействия на окружающую среду и выбор технического решения по пылеподавлению в результате реализации проекта СЗШУ на Рефтинской ГРЭС, осложняется рядом факторов:

· на сегодняшний день в РФ отсутствую утвержденные методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработанные для сухого способа золоудаления;

· зола, образующаяся на Рефтинской ГРЭС, не обладает связующими свойствами;

· отсутствуют апробированные методы пылеподавления для данного типа золы;

· зола образуется в значительных объемах;

· климатические условия в районе расположения Рефтинской ГРЭС могут оказывать существенное влияния на эффективность проводимых мероприятий.

С учетом того, что для прохождения государственной экспертизы необходимы практические доказательства эффективности заложенного в проекте решения по пылеподавлению, необходимо реализовать программу по определению оптимальной схемы борьбы с пылением в условиях Рефтинской ГРЭС.
2
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 
Испытания планируется проводить на временном складе суглинка в северо-восточной части золоотвала №2 на участке с ориентировочными размерами 200х400 метров и отметкой 191,7.

Предполагается развернуть автоматизированный комплекс обработки и отсыпки золы. Для хранения золы будет применяться силос объемом 40 м3. Из силоса винтовым конвейером зола будет подаваться в дозатор. Заданная доза золы из дозатора через шиберный затвор с пневмоприводом подается в смеситель ленточного типа. Для приготовления растворов используются стандартные емкости. Готовый раствор дозатором подается в смеситель с золой. После чего приготовленная смесь выгружается в приемный бункер ленточного транспортера. Далее при помощи регулирования скорости ленточного транспортера, достигается время экспозиции приближенное к заложенному в проекте. После сброса золы с 5 метровой высоты она при помощи фронтального погрузчика транспортируется и распределяется на контрольные участки размерами 30х30 метров слоем порядка 0,3 метров. Выровненная поверхность уплотняется при помощи виброплиты, что практически полностью моделирует технологическую схему, описанную в проекте.       

Приблизительная схема комплекса для увлажнения золы.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3 ОБЪЕМ ПОСТАВКИ\ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ \ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Необходимо постаить на площадку Рефтинской РГЭС, произвести монтажные и пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию экспериментальную установку состоящую из:
· силоса для хранения золы объемом 40м3;

· винтового конвейера ВК 273 длиной 6м подачи золы в дозатор золы;

· дозатора золы объемом 0,8м3 подвешенного к раме на тензодатчиках с ножевым затвором с пневмоприводом;

· дозатора жидких добавок Поток 8.150;

· смесителя золы объемом 750л со спиралевидным активатором; 

· Ленточного конвейера Лк 500 длиной 14метров с загрузочным бункером 0,7м3;

· шкафа управления комплексом.
3.2. Необходимые технические требования к оборудовнию:

Предполагаемая производительность: 10-20 м3/час;
Место расположение: открытый воздух;

Период эксплуатации: круглогодично;

Содержание жидких компонентов: 10-40%;

Тип жидких компонентов: растворы связующих концентрации не более 10% масс (жидкое стекло, КМЦ и т.п.);

Примечание: 

Необходимо обеспечить: 

· герметичность дозаторов и смесителя.

· Однородность увлажнения золы

Возможность регулировать скорость движения ленты транспортера.
3.3. Свойства исследуемого материала:

Характеристика материала.

	Материал 
	Гранулометрический состав групп фракций размером в мм, %
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Химический состав

	
	Химический состав, %

	
	CaOсв
	SiO2
	Al2O3
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	63,0
	27,0
	6,0
	0,8
	0,5
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3.4. Все необходимое оборудование и материалы подрядчика должны приобретаться Подрядчиком.

3.5. Все работы, необходимые для полного монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию, должны быть выполнены даже в случае отсутствия прямого указания на них.        

4
Технические требования на работы

4.1. Выполнение работ  должно вестись в соответствии с требованиями:

· Действующего законодательства РФ;

· Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов (с изменениями на 9 мая 2005 года) от 21.07.1997,  N 116-ФЗ;
· Государственных стандартов (ГОСТ);

· Технических условий (ТУ);

· Строительных норм и правил (СНиП);

· Правил технической эксплуатации (ПТЭ).

4.2. Предоставить Заказчику паспорта на оборудование, сертификаты качества и соответствия, товарно-транспортные накладные, товарные накладные в момент фактического получения оборудования.

4.3. Паспорта и инструкции по эксплуатации, на оборудование, должны быть на русском языке.

4.4. Выполнение работ по монтажу оборудования должно осуществляется специализированной монтажной организацией.


4.5. Реконструкция оборудования должна быть выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами РФ, заводскими инструкциями.

4.6. Выполнять работы по наряду-допуску и по предварительно разработанному  и согласованному с Заказчиком проекту производства работ. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

4.7. Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии.

4.8. Представить проекты договоров с субподрядными организациями, если работы будут выполняться с привлечением персонала сторонних организации. Предоставить поэтапный календарный график производства работ.

4.9. При сдаче объемов выполненных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику следующую техническую документацию:

· акт приемки выполненных работ;

· журнал производства работ;

· сертификаты качества на используемые  материалы;

5
ИСКЛЮЧЕНИЯ\ ОГРАНИЧЕНИЯ\ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
РАБОТ\ПОСТАВОК\УСЛУГ

5.1 Обязательства Подрядчика 

5.1.1. Обязанности 

· Техническое взаимодействие, встречи и выезды на площадку со стороны технического персонала Подрядчика во время выполнения работ.

· Наличие всех инструментов и приспособлений, необходимых для должного выполнения работ, включая индивидуальный инструмент личного использования.

· Доставка от и до станции персонала, инструментов и всех необходимых расходных материалов для выполнения работ. 

· Исполнение правил, содержащихся в прилагаемой документации, касательно безопасности работы подрядчиков на станции (общие правила техники безопасности, отдельные правила, экологические риски, план эвакуации, правила пользования токсическими веществами – с запретом использовать изделия, содержащие ХФУ (хлорфторуглероды) и материалы, содержащие асбест. 

· Требования по соблюдению норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на территории филиалов «Энел ОГК-5».
6
Испытания, приемка, ввод в эксплуатацию 

6.1. Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля качества и хода выполнения работ, осуществления входного контроля поставляемого оборудования.

7
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало -        09.07.2010 года

Окончание - 30.08.2010 года

8
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ требованиям  нормативно-технической документации. Представить гарантии, согласно законодательству РФ. На время гарантии (не менее 12 месяцев) исполнитель обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры к устранению выявленных  замечаний, в том числе полученных по результатам экспертизы проекта, своими силами и за свой счёт.

8.2. Отказавшие элементы и использованные детали должны заменяться новыми или ремонтироваться бесплатно за счет поставщика (кроме расходных материалов). Доставка за счет Подрядчика.

8.3. При двух отказах одного и того же компонента он должен безусловно заменяться на новый аналогичного назначения и качества.

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

8.5. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их  устранения  Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом  случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.6. Подрядчик гарантирует Заказчику качество материалов и оборудования и их работоспособность в течение гарантийного срока, который указан в Гарантийном талоне, выдаваемом на каждую единицу материалов и оборудования.

9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1.  Подрядчик берёт на себя обязательства:

9.1.1. Обеспечить право заказчику ОАО «Энел ОГК-5» контролировать ход работы и предъявлять требования, связанные с нарушением договора;

9.1.2. Организовать (при необходимости) трёхсменный график работы, в том числе и в выходные дни. 

9.1.3. Выполнять работы иждивением Подрядчика (из его материалов, его силами и средствами).

9.1.4. Подрядчик, субподрядчики, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязуются обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ). 

9.1.5. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) дней устранить выявленные замечания и уведомить об этом Заказчика. Подрядчик может продолжить выполнение работ только после устранения выявленных замечаний и отступлений от действующих норм по охране труда и безопасности.

9.1.7. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение требований ПБ и ОТ Субподрядчиками и иными привлекаемыми им работниками. 
9.1.8. Подрядчик берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика имело надлежащие сертификаты, разрешения или  лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по их требованию.

9.1.10. Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками субподрядчиков несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

9.1.11. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ Подрядчик обязуется выполнять требования действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков. 

9.1.12. При возникновении непредвиденной ситуации на территории объектов Заказчика, в которой оказываются вовлеченными работники Подрядчика (несчастный случай; микротравма; ДТП; пожар; возгорание; технологическое нарушение, в том числе, при котором имелась вероятность получения травмы работниками), Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить о происшествии представителю Заказчика.

9.1.13. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий. В ходе расследования Подрядчик обеспечивает доступ представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

9.1.14. Подрядчик, обязуется обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной защиты и обеспечить их использование во время нахождения на территории объектов Заказчика собственным персоналом, а также персоналом привлекаемых им Субподрядчиков. 

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков включает:

-Защитную обувь;

-Каску;

-Защитные очки;

-Спецодежду;

-Рабочие перчатки;

-Средства защиты слуха.

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно обеспечивается:

-Защитной маской для работы со шлифовальным кругом;

-Костюмом сварщика, закрытыми защитными очками, защитной маской при производстве сварочных работ;

-Предохранительными поясами для работы на высоте;

-Средствами защиты органов дыхания при работе с вредными веществами и в запыленных рабочих зонах.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

9.1.15. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им Субподрядчиков:

· технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

· электрооборудованием, отвечающим требованиям правил электробезопасности;

· средствами оказания первой медицинской помощи;

· первичными средствами пожаротушения согласно действующих норм и требований.

9.1.16. Подрядчик обязуется провести всем работникам, по отношению к которым он выступает в качестве работодателя вводный инструктаж в соответствии со ст. 225 Трудового Кодекса РФ (№ 197-ФЗ). 

При предъявлении Заказчику списков работников для оформления прохода на территорию станции, списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, Подрядчик обязан подтвердить проведение указанным лицам вводного инструктажа по программе, согласованной с Заказчиком. Это относится, в том числе, к работникам организаций, привлекаемых Подрядчиком в качестве Субподрядчиков. Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать журналы регистрации вводного и первичного инструктажа Подрядчика и Субподрядчиков для проверки, а также выборочно проверить качество усвоения работниками вопросов программы инструктажа путем устного опроса. 

9.1.17. При направлении в адрес Заказчика списков лиц, имеющих право  назначения ответственными руководителями работ по нарядам-допускам на выполнение специальных видов работ, Подрядчик обязуется предъявлять по требованию Заказчика копии протоколов проверки знаний. Протоколы о проверки знаний и удостоверения должны соответствовать требованиям Положений «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных ФСЭАТН (Ростехнадзору)» и «Об организации работы по подготовке и аттестации рабочих организаций, поднадзорных ФСЭАТН (Ростехнадзору)».

9.1.18. Подрядчик обязуется проводить предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр своих работников.

9.1.19. Подрядчик обязуется:

9.1.19.1. Проводить перед началом рабочей смены и допуском к работе оценку актуального функционального состояния работника на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

9.1.19.2. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика, а в случае привлечения
Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного,  наркотического или токсического опьянения.

9.1.19.3. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих  алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов. 

9.1.19.4. В случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика  работников  Подрядчика в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы этих работников. В случае привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) Субподрядчика, указанные в настоящем разделе требования применяются к работникам Субподрядчика.

9.1.20. Подрядчик обязуется обеспечивать изучение работниками в полном объеме действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда и промышленной безопасности.

9.1.21. Подрядчик несет ответственность за регистрацию ОПО, подлежащих регистрации в государственном реестре ОПО, и наличие договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на ОПО.

9.1.22. Подрядчик обязуется вести следующую документацию:

-журналы регистрации вводных инструктажей, регистрации инструктажей персонала на рабочем месте, регистрации инструктажей представителям подрядных организаций;

-журнал (протоколы) регистрации проверок знаний;

-журнал производственного контроля за ОПО;

-журнал регистрации несчастных случаев на производстве;

-журнал учета и содержания средств защиты;

-программы инструктажей, проверок знаний;

-перечень объема знаний в виде вопросов (билетов) для проверок знаний персонала в области ПБ и ОТ;

-инструкции по ОТ и ПБ согласно утвержденного техническим руководителем перечня;

-графики проверок знаний;

-Приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении конкретных работников;

-утвержденный перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки;

-учетные документы об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах;

-графики и журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий;

-планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

9.2. Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов изготовителей и подтверждаться сертификатами. Материалы должны быть изготовлены  не ранее 2009 г.; 

9.3. Все работы Подрядчик проводит на территории филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

9.4. Затраты Подрядчика на транспортные услуги по перевозке материалов и оборудования должны быть учтены при составлении конкурсной Заявки.

9.5. Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению командировочного персонала Подрядчика.

9.6. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал бытовыми передвижными вагончиками и мастерскими (при необходимости). Место их расположения на территории станции согласуется с Заказчиком. 

9.7. Подрядчик несёт ответственность за сохранность материалов и инструментов, оборудования и другого имущества находящегося на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения.

9.8. Подрядчик обязан осуществить контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с Представителем Заказчика возникающих в ходе производства технических и организационных вопросов.

9.9. Подрядчик обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно - технические мероприятия в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

10
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ  

10.1. Выполнение работ должно вестись в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Приложение 2

	Реквизиты участника

__________________ № ________________


	Ответственному секретарю 

Конкурсной комиссии

ОАО «Энел ОГК-5»

Гусаровой И.В. 
__________________________________

119136, Москва, 

4-й Сетуньский пр-д, 10-А, стр. 2, 

факс: (495) 380-02-38

e-mail: ekaterina.moshkova@enel.com



Об участии в открытом запросе предложений

________________________  выражает заинтересованность в своем 

                 Наименование организации
участии в открытом запросе предложений на право заключения договора: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________, и готово принять участие.

             Прошу направить  документацию по запросу предложений на эл. адрес: ___________________

Руководитель                                 ________________ (____________Ф.И.О.)

Контактое лицо: должность, ФИО, e-mail, тел. (при возможности раб.сотовый)
Силос золы





Смеситель - увлажнитель





Дозатор жидких компонентов





Ленточный транспортер 
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